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Zone 2b
295 m²

Zone 2a
11 360 m²

HSP : 3.95 m

HSP : 5.85 m
HSP : 5.85 m

HSP : 7.65 mHSP : 7.70 m

HALL 1

2331 m²
HALL 5

9896 m²
HALL 4

11447 m²

1465 m²
HALL 7

HALL 6

11585 m²
HSP : 7.65 m

HALL 2

11655 m²
HSP : 7.65 m

HALL 3

8178 m²

Surface totale des halls: 56 557 m²

Places de parkings: 115 (dont 2 PMR)

Effectifs: 200 pers. (en 2 x 8h)
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Talus
modifié

Stockage extérieur
(casiers métalliques vides)

1300 m²
Enrobé

Mât existant
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Borne incendie
existante BI-5

60m3/h

Borne incendie
existante BI-6

60m3/h

Borne incendie
existante BI-7
60m3/h

Réservation à créer
dans grillage pour 
passage lance incendie

Réservation à créer
dans grillage pour 

passage lance incendie

Borne incendie
existante BI-4

60m3/h

Prise pompiers sur
Cuve n°1 - 30m3/h

Réservation à créer
dans grillage pour 

passage lance incendie

Accès pompiers n°3
(à créer)
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Borne incendie
existante BI-3
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T: 154.07

T: 154.29

T: 154.55
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T: 155.08
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modifié

Ouvrage de
soutènement

Altimétries
estimées

153.70

-0.05

NGF 151.50

NGF 153.90

+2.35

NGF 153.65

+2.10

NGF 153.10

+1.55

Niveau 0 'EUROSTYLE'

NGF 151.70

+0.15
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Pente 3,5%

Possibilité d'accès pompiers (voirie à créer pour VL)

Parcelles boisées

Concessionnaire VW / VolvoEUROCAST GEODISBorne incendie
existante BI-2
60m3/h

Borne incendie
existante BI-1

60m3/h

1 stationnements
Pompiers

2 stationnements
Pompiers

Sortie du site
Accès pompiers n°1

Entrée du site
Accès pompiers n°2

20.92
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PHASE 2 PHASE 1
PC n° 36159 16 N0053 obtenu le 16/03/2017
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Bardage simple peau ROUGE
à créer sur mur siporex
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BUREAUX
DE QUAIS

BUREAUX
DE QUAIS

BUREAUX
DE QUAIS

DEBITS EXIGE SELON D9: 600 m3/h

Cuve n°1 367 m3/h

607 m3/h

240 m3/hBI-3, 4, 6,7
(4 x 60m3/h)

DEFENSE INCENDIE

BI-2
60m3/h

BI-1
60m3/h

BI-3
60m3/h

BI-4
60m3/h

BI-7
60m3/h

Prise sur cuve n°1
30m3/h

BI-6
60m3/h

BI-5
60m3/h

Aire de
retournement

Ø 22m

20.92

Accès
pompiers

n° 2
Accès
pompiers
n° 1

Accès pompiers
n°3 (à créer)

Aire de
retournement

Ø 22m

Réservation dans grillage
pour passage tuyaux pompiers (à créer)

Borne incendie existante

Flocage feu toute hauteur du bardage 
Largeur 1m

Protection feu sur toiture seulement
Largeur 5 m

Protection feu sur toiture et sous toiture
Largeur 5 m

LEGENDE

Voie échelle 7m x 10m

Mur CF 2h

Mur béton cellulaire ép. 15cm

Bardage acier

Sens de circulation exploitation

Voie pompiers Largeur  6m

Ecrans de cantonnement

6
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6
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0

Stationnements réservés
2 emplacements de 4m x 8m Prise d'eau sur cuve 1

positionnée en pied de talus

Cuve 1 : défense
incendie, 734 m3

Cuve 2 : Sprincklage
734 m3

Voirie d'accès sprincklage
existante
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Bassin existant
~ 1400m²

Point d'eau non compté
dans calcul D9

(pour information pompiers)

Stationnement réservé
4m x 8m

Architech-PUR Charles OLIVIERO Architecte DPLG
11 rue du Gué aux Chevaux 36000 CHATEAUROUX
02 54 61 51 70 / architech-pur@orange.fr

BERRY Tuft
2 allée du clos Jacquet

36330 le Poinçonnet

Date

Réf: 16-26

Echelle: 1/1500° 3-01PLAN DE SECURITE N° 1

DEFENSE INCENDIE PC

RESTRUCTURATION D'UN BATIMENT INDUSTRIEL
Création de 7 halls de stockage

2 allée du clos Jacquet, 36330 Le Poinçonnet

11/06/2018
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Talus
modifié

Stockage extérieur
(casiers métalliques vides)

1300 m²
Enrobé

Mât existant

G
A

Z

Borne incendie
existante BI-5

60m3/h

Borne incendie
existante BI-6
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Borne incendie
existante BI-7
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Réservation à créer
dans grillage pour 
passage lance incendie
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dans grillage pour 

passage lance incendie

Borne incendie
existante BI-4

60m3/h

Prise pompiers sur
Cuve n°1 - 30m3/h

Réservation à créer
dans grillage pour 

passage lance incendie

Accès pompiers n°3
(à créer)
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Borne incendie
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T: 154.55
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T: 155.08
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soutènement

Altimétries
estimées

153.70

-0.05

NGF 151.50

NGF 153.90

+2.35
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NGF 153.10

+1.55

Niveau 0 'EUROSTYLE'
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+0.15
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Pente 3,5%

Possibilité d'accès pompiers (voirie à créer pour VL)

Parcelles boisées

Concessionnaire VW / VolvoEUROCAST GEODISBorne incendie
existante BI-2
60m3/h

Borne incendie
existante BI-1

60m3/h

1 stationnements
Pompiers

2 stationnements
Pompiers

Sortie du site
Accès pompiers n°1

Entrée du site
Accès pompiers n°2

20.92

Vanne de
coupure
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Refoul.

Bassin existant
~ 1400m²

+3.20 ±0.00
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PC n° 36159 16 N0053 obtenu le 16/03/2017
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Bardage simple peau ROUGE
à créer sur mur siporex

Zone 2b
295 m²

Zone 2a
11 360 m²

HSP : 3.95 m

HSP : 5.85 m
HSP : 5.85 m

HSP : 7.65 mHSP : 7.70 m

HALL 1

2331 m²
HALL 5

9896 m²
HALL 4

11447 m²

1465 m²
HALL 7

HALL 6

11585 m²
HSP : 7.65 m

HALL 2

11655 m²
HSP : 7.65 m

HALL 3

8178 m²

Surface totale des halls: 56 557 m²

Places de parkings: 115 (dont 2 PMR)

Effectifs: 200 pers. (en 2 x 8h)
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Rétention des eaux d'extinction :

Rétention des eaux de pluie :

REPARTITION

223 m3

VOLUME DE RETENTION EXIGE SELON D9: 2 100 m3

1 827 m3Rétention sur 4,2cm

77 m3

300 m3

153.70
ngf

153.70
ngf

151.48
ngf

152.60
ngf

155.20
ngf

154.60
ngf

152.70
ngf

151.40
ngf

151.50
ngf

151.50
ngf

152.00
ngf

152.60
ngf

152.60
ngf

dans Ø500

au pied des quais
(Hauteur moy. 15cm)

435ml 314ml

387ml

+1.05

+2.15

4
0

.2
8

Séparateur hydrocarbures
et poste de refoulement
(coupé en cas d'incendie)

Séparateur hydrocarbures
et vanne de coupure
asservie au sprincklage

151.55ngf

±0.00

HALLS 1 à 5 : Rétention par surélévation des seuils de 4,2cm
Surface totale : 43507m² soit 1827 m3

R
E

S
E

A
U

 P
U

B
L

IC
 E

P

RESEAU PUBLIC EP

152.00
ngf

Architech-PUR Charles OLIVIERO Architecte DPLG
11 rue du Gué aux Chevaux 36000 CHATEAUROUX
02 54 61 51 70 / architech-pur@orange.fr

BERRY Tuft
2 allée du clos Jacquet

36330 le Poinçonnet

PLAN DE SECURITE N° 2

RETENTIONS DES EAUX D'EXTINCTION

Date

Réf: 16-26

Echelle: 1/1500°

PC

3-02

RESTRUCTURATION D'UN BATIMENT INDUSTRIEL
Création de 7 halls de stockage

2 allée du clos Jacquet, 36330 Le Poinçonnet

11/06/2018
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Talus
modifié

Stockage extérieur
(casiers métalliques vides)
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Enrobé

Mât existant
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Clôture existante Clôture existante

B

P
o
rt

a
il

Talus
modifié

Ouvrage de
soutènement

Altimétries
estimées

153.70

-0.05

NGF 151.50

NGF 153.90

+2.35

NGF 153.65

+2.10

NGF 153.10

+1.55

Niveau 0 'EUROSTYLE'

NGF 151.70

+0.15

Pente 5%

P
e
n
te

 5
%

A

Pente 3,5%

Possibilité d'accès pompiers (voirie à créer pour VL)

Parcelles boisées

Concessionnaire VW / VolvoEUROCAST GEODIS
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Eurostyle

Allée

du

Eurostyle

Jacquet

c
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PHASE 2 PHASE 1
PC n° 36159 16 N0053 obtenu le 16/03/2017

REFOULEMENT

SH

2.54

1.47

4
.2

0

6.00

4.20

13.53

A

Af
1.8m²

Af
1.8m²

Af
1.8m²

Af
1.8m²

Af
8m²

Af
8m²

Af
8m²

Af
2.05m²

Af
8m²

Af
8m²

Af
8m²

Af
8m²

Af
8m²

Af
8m²

Af
8m²

Af
8m²

Af
8m²

Af
8m²

Af
8m²

Af
8m²

Af
8m²

Af
8m²

Af
8m²

Af
8m²

Af
8m²

Af
8m²

Af
6.5m²

Af
6.5m²

Af
6.5m²

Af
6.5m²

Af
6.5m²

Af
29m²

Af
2.8m²

Af
2.05m²

Af
27m²

Af
2.05m²

Af
2.05m²

Af
20m²

Af
20m²

Af
20m²

Af
1.8m²

Af
2.05m²

Af
20m²

Af
26m²

Af
1.8m²

Af
2.05m²

Af
2.05m²

Af
2.05m²

Af
3m²

Af
14m²

Af
25m²

Af
2.05m²

Af
2.05m²

Af
2.05m²

Af
2.05m²

Af
20m²

Af
2.05m²

Af
1.8m²

Af
1.8m²

Af
1.8m²

Af
1.8m²

Af
1.8m²

Af
26m²

Af
26m²

Af
6.5m²

Af
2.05m²

C1.3

717m²
(D > 14.34m²)

C1.2

803m²
(D > 16.06m²)

C2.2

1 582m²
(D > 31.64m²)

C2.3

1 612m²
(D > 32.24m²)

C2.1

1 537m²
(D > 30.74m²)

C2.6

1 451m²
(D > 29.02m²)

C2.5

1 437m²
(D > 28.74m²)

C2.8

1 202m²
(D > 24.04m²)

C2.9

905m²
(D > 18.10m²)

C3.7

710m²
(D > 14.20m²)

C3.6

827m²
(D > 16.54m²)

C3.5

1 098m²
(D > 21.96m²)

C3.3

1 346m²
(D > 26.92m²)

C3.1

1 315m²
(D > 26.30m²)

C3.2

1 434m²
(D > 28.68m²)

C2.7

295 m²
(D > 5.90m²)

C4.8

720m²
(D > 14.40m²)

C4.3

1 633m²
(D > 32.66m²)

C4.2

1 552m²
(D > 31.04m²)

C5.6

1 630m²
(D > 32.60m²)

C6.3

1 450m²
(D > 29m²)

C6.2

1 450m²
(D > 29m²)

C6.1

1 450m²
(D > 29m²)

C5.1

549 m²
(D > 10.98m²)

C4.1

1 020 m²
(D > 20.40m²)

C3.4

1 447m²
(D > 28.94m²)

C2.4

1 629m²
(D > 32.58m²)

C1.1

813m²
(D > 16.26m²)

C6.6

1 628m²
(D > 32.56m²)

C6.5

1 585m²
(D > 31.70m²)

C6.4

1 321m²
(D > 26.42m²)

C6.7

1 256m²
(D > 25.12m²)

C6.8

1 450m²
(D > 29m²)

C5.4

1 632m²
(D > 32.64m²)

C5.2

1 551m²
(31.02m²)

C5.3

1 273m²
(D > 25.46m²)

C5.5

1 632m²
(D > 32.64m²)

C5.7

1 630m²
(D > 32.60m²)

C4.7

1 631m²
(D > 32.62m²)

C4.6

1 636m²
(D > 32.72m²)

C4.5

1 628m²
(D > 32.56m²)

C4.4

1 628m²
(D > 32.56m²)

C7.1

838 m²

(D > 16.76m²)

C7.2

627 m²

(D > 12.54m²)

PC n° 36159 16 N0053 obtenu le 16/03/2017
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0

6.26

4
.0

0

4
.0

0

1.12 2.50
3.20

3.50 2.50
3.20

3.50 2.50
3.20

1.12

6.00 6.00
6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00

6.00 6.00

1.17 2.50
3.20

3.50 2.50
3.20

3.49 2.51
3.20

3.50 2.50
3.20

3.50 2.50
3.20

3.50 2.50
3.20

1.17 2.00 2.50
3.20

3.50 2.50
3.20

2.00

2.00 2.50
3.20

3.50 2.50
3.20

3.50 2.50
3.20

2.00

1.50 2.50
3.20

3.50 2.50
3.20

1.50

72.40
16

17.86 60.52

5
0

.7
0

4.00

2
.0

0

2
.0

0

3.00

0.90

1.10

2.50
3.20

3.50 2.50
3.20

3.50 2.50
3.20

3.50 2.50
3.20

3.50 2.50
3.20

1.10

0.90

Zone 2b
295 m²

Zone 2a
11 360 m²

HSP : 3.95 m

HSP : 5.85 m
HSP : 5.85 m

HSP : 7.65 mHSP : 7.70 m

HALL 1

2331 m²
HALL 5

9896 m²
HALL 4

11447 m²

1465 m²
HALL 7

HALL 6

11585 m²
HSP : 7.65 m

HALL 2

11655 m²
HSP : 7.65 m

HALL 3

8178 m²

Surface totale des halls: 56 557 m²

Places de parkings: 115 (dont 2 PMR)

Effectifs: 200 pers. (en 2 x 8h)

HALL 7

Plus grand canton

838m²

Section désenfumage (2%)

16.76m²

Air Frais

19m²

HALL 6 HALL 5 HALL 4 HALL 3 HALL 2

HALL 1

Plus grand canton

813m²

Section désenfumage (2%)

16.26m²

Air Frais

49m²

Plus grand canton

1 629 m²

Section désenfumage (2%)

32.58 m²

Air Frais

112 m²

Plus grand canton

1 447 m²

Section désenfumage (2%)

28.94 m²

Air Frais

58 m²

Plus grand canton

1 636 m²

Section désenfumage (2%)

32.72 m²

Air Frais

82 m²

Plus grand canton

1 632 m²

Section désenfumage (2%)

32.64 m²

Air Frais

82 m²

Plus grand canton

1 628 m²

Section désenfumage (2%)

32.56 m²

Air Frais

103 m²

Architech-PUR Charles OLIVIERO Architecte DPLG
11 rue du Gué aux Chevaux 36000 CHATEAUROUX
02 54 61 51 70 / architech-pur@orange.fr

BERRY Tuft
2 allée du clos Jacquet

36330 le Poinçonnet

Date

Réf: 16-26

Echelle: 1/1500°

PC

3-03PLAN DE SECURITE N° 3

PLAN DE CANTONNEMENT

RESTRUCTURATION D'UN BATIMENT INDUSTRIEL
Création de 7 halls de stockage

2 allée du clos Jacquet, 36330 Le Poinçonnet

11/06/2018
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Talus
modifié

Stockage extérieur
(casiers métalliques vides)

1300 m²
Enrobé

Mât existant

G
A

Z

Borne incendie
existante BI-5

60m3/h

Borne incendie
existante BI-6

60m3/h

Borne incendie
existante BI-7
60m3/h

Réservation à créer
dans grillage pour 
passage lance incendie

Réservation à créer
dans grillage pour 

passage lance incendie

Borne incendie
existante BI-4

60m3/h

Prise pompiers sur
Cuve n°1 - 30m3/h

Réservation à créer
dans grillage pour 

passage lance incendie

Accès pompiers n°3
(à créer)

P
e

n
te

 <
 1

0
%

Borne incendie
existante BI-3

60m3/h

T: 154.07

T: 154.29

T: 154.55

T: 155.03

T: 155.08
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Voirie               publique
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Clôture existante Clôture existante

B

P
o
rt

a
il

Talus
modifié

Ouvrage de
soutènement

Altimétries
estimées

153.70

-0.05

NGF 151.50

NGF 153.90

+2.35

NGF 153.65

+2.10

NGF 153.10

+1.55

Niveau 0 'EUROSTYLE'

NGF 151.70

+0.15

Pente 5%

P
e
n
te

 5
%

A

Pente 3,5%

Possibilité d'accès pompiers (voirie à créer pour VL)

Parcelles boisées

Concessionnaire VW / VolvoEUROCAST GEODISBorne incendie
existante BI-2
60m3/h

Borne incendie
existante BI-1

60m3/h

1 stationnements
Pompiers

2 stationnements
Pompiers

Sortie du site
Accès pompiers n°1

Entrée du site
Accès pompiers n°2
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coupure
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PHASE 2 PHASE 1
PC n° 36159 16 N0053 obtenu le 16/03/2017
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Aéroth.
500kw

Aéroth.
500kw

Aéroth.
500kw

Aéroth.
500kw

Aéroth.
500kw

Aéroth.
300kw

Aéroth.
300kw

+0.10 +0.10 +0.10

Zon
e 

de
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e

+0.55

Conservé

Conservé Conservé
Conservé

Conservé

Conservé

Ensemble châssis
et portes existants

à rendre CF 2h

Chassis vitrés
de l'étage
à rendre CF 2h

All. 3.80All. 3.80 All. 3.80

BureauxBureaux

Local
électrique

HT
Tranfo.

Bureaux de quais

conservés

Bureaux de quais

conservés

Bureaux de quais

conservés

+0.24

Bureaux de quais

3 bungalows

2.50m x 6m

Bureaux de quais

1 bungalows

2.50m x 6m
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2
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0

3.00

0.90

1.10

2.50
3.20

3.50 2.50
3.20

3.50 2.50
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3.50 2.50
3.20

1.10

0.90

5 15 25 75

Distance à parcourir vers une issue: 75 m

(25 m en cul de sac)

0 20 5010

Porte piétonne, passage libre de 90 mini (26 u)

Bureaux de
quais

Bureaux de
quais

Bureaux de
quais

Zone 2b
295 m²

Zone 2a
11 360 m²

HSP : 3.95 m

HSP : 5.85 m
HSP : 5.85 m

HSP : 7.65 mHSP : 7.70 m

HALL 1

2331 m²
HALL 5

9896 m²
HALL 4

11447 m²

1465 m²
HALL 7

HALL 6

11585 m²
HSP : 7.65 m

HALL 2

11655 m²
HSP : 7.65 m

HALL 3

8178 m²

Surface totale des halls: 56 557 m²

Places de parkings: 115 (dont 2 PMR)

Effectifs: 200 pers. (en 2 x 8h)

Architech-PUR Charles OLIVIERO Architecte DPLG
11 rue du Gué aux Chevaux 36000 CHATEAUROUX
02 54 61 51 70 / architech-pur@orange.fr

BERRY Tuft
2 allée du clos Jacquet

36330 le Poinçonnet

PLAN DE SECURITE N°4

ISSUES ET DEGAGEMENTS

Date

Réf: 16-26

Echelle: 1/1500°

PC

3-04

RESTRUCTURATION D'UN BATIMENT INDUSTRIEL
Création de 7 halls de stockage

2 allée du clos Jacquet, 36330 Le Poinçonnet

11/06/2018
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Talus
modifié

Stockage extérieur
(casiers métalliques vides)

1300 m²
Enrobé

Mât existant

G
A

Z

Borne incendie
existante BI-5

60m3/h

Borne incendie
existante BI-6

60m3/h

Borne incendie
existante BI-7
60m3/h

Réservation à créer
dans grillage pour 
passage lance incendie

Réservation à créer
dans grillage pour 

passage lance incendie

Borne incendie
existante BI-4

60m3/h

Prise pompiers sur
Cuve n°1 - 30m3/h

Réservation à créer
dans grillage pour 

passage lance incendie

Accès pompiers n°3
(à créer)

P
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0
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Borne incendie
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Clôture existante Clôture existante

B

P
o
rt

a
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Talus
modifié

Ouvrage de
soutènement

Altimétries
estimées

153.70

-0.05

NGF 151.50

NGF 153.90

+2.35

NGF 153.65

+2.10

NGF 153.10

+1.55

Niveau 0 'EUROSTYLE'

NGF 151.70

+0.15

Pente 5%

P
e
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 5
%

A

Pente 3,5%

Possibilité d'accès pompiers (voirie à créer pour VL)

Parcelles boisées

Concessionnaire VW / VolvoEUROCAST GEODISBorne incendie
existante BI-2
60m3/h

Borne incendie
existante BI-1

60m3/h

1 stationnements
Pompiers

2 stationnements
Pompiers

Sortie du site
Accès pompiers n°1

Entrée du site
Accès pompiers n°2
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Auvent

Auvent AuventAuvent

Auvent

Zone 2b
295 m²

Zone 2a
11 360 m²

HSP : 3.95 m

HSP : 5.85 m
HSP : 5.85 m

HSP : 7.65 mHSP : 7.70 m

HALL 1

2331 m²
HALL 5

9896 m²
HALL 4

11447 m²

1465 m²
HALL 7

HALL 6

11585 m²
HSP : 7.65 m

HALL 2

11655 m²
HSP : 7.65 m

HALL 3

8178 m²

Surface totale des halls: 56 557 m²

Places de parkings: 115 (dont 2 PMR)

Effectifs: 200 pers. (en 2 x 8h)

Af
1.8m²

Af
1.8m²

Af
1.8m²

Af
1.8m²

Af
8m²

Af
8m²

Af
8m²

Af
2.05m²

Af
8m²

Af
8m²

Af
8m²

Af
8m²

Af
8m²

Af
8m²

Af
8m²

Af
8m²

Af
8m²

Af
8m²

Af
8m²

Af
8m²

Af
8m²

Af
8m²

Af
8m²

Af
8m²

Af
8m²

Af
8m²

Af
6.5m²

Af
6.5m²

Af
6.5m²

Af
6.5m²

Af
6.5m²

Af
29m²

Af
2.8m²

Af
2.05m²

Af
27m² Af

2.05m²
Af

2.05m²
Af

20m²

Af
20m²

Af
20m²

Af
1.8m²

Af
2.05m²

Af
20m²

Af
26m²

Af
1.8m²

Af
2.05m²

Af
2.05m²

Af
2.05m²

Af
3m²

Af
14m²

Af
25m²

Af
2.05m²

Af
2.05m²

Af
2.05m²

Af
2.05m²

Af
20m²

Af
2.05m²

Af
1.8m²

Af
1.8m²

Af
1.8m²

Af
1.8m²

Af
1.8m²

Af
26m²

Af
26m²

Af
6.5m²

Af
2.05m²

C1.3

717m²
(D > 14.34m²)

C1.2

803m²
(D > 16.06m²)

C2.2

1 582m²
(D > 31.64m²)

C2.3

1 612m²
(D > 32.24m²)

C2.1

1 537m²
(D > 30.74m²)

C2.6

1 451m²
(D > 29.02m²)

C2.5

1 437m²
(D > 28.74m²)

C2.8

1 202m²
(D > 24.04m²)

C2.9

905m²
(D > 18.10m²)

C3.7

710m²
(D > 14.20m²)

C3.6

827m²
(D > 16.54m²)

C3.5

1 098m²
(D > 21.96m²)

C3.3

1 346m²
(D > 26.92m²)

C3.1

1 315m²
(D > 26.30m²)

C3.2

1 434m²
(D > 28.68m²)

C2.7

295 m²
(D > 5.90m²)

C4.8

720m²
(D > 14.40m²)

C4.3

1 633m²
(D > 32.66m²)

C4.2

1 552m²
(D > 31.04m²)

C5.6

1 630m²
(D > 32.60m²)

C6.3

1 450m²
(D > 29m²)

C6.2

1 450m²
(D > 29m²)

C6.1

1 450m²
(D > 29m²)

C5.1

549 m²
(D > 10.98m²)

C4.1

1 020 m²
(D > 20.40m²)

C3.4

1 447m²
(D > 28.94m²)

C2.4

1 629m²
(D > 32.58m²)

C1.1

813m²
(D > 16.26m²)

C6.6

1 628m²
(D > 32.56m²)

C6.5

1 585m²
(D > 31.70m²)

C6.4

1 321m²
(D > 26.42m²)

C6.7

1 256m²
(D > 25.12m²)

C6.8

1 450m²
(D > 29m²)

C5.4

1 632m²
(D > 32.64m²)

C5.2

1 551m²
(31.02m²)

C5.3

1 273m²
(D > 25.46m²)

C5.5

1 632m²
(D > 32.64m²)

C5.7

1 630m²
(D > 32.60m²)

C4.7

1 631m²
(D > 32.62m²)

C4.6

1 636m²
(D > 32.72m²)

C4.5

1 628m²
(D > 32.56m²)

C4.4

1 628m²
(D > 32.56m²)

C7.1

838 m²

(D > 16.76m²)

C7.2

627 m²

(D > 12.54m²)

Architech-PUR Charles OLIVIERO Architecte DPLG
11 rue du Gué aux Chevaux 36000 CHATEAUROUX
02 54 61 51 70 / architech-pur@orange.fr

BERRY Tuft
2 allée du clos Jacquet

36330 le Poinçonnet

PLAN DE SECURITE N°5

DESENFUMAGES EN TOITURE

Date

Réf: 16-26

Echelle: 1/1500°

PC

3-05

RESTRUCTURATION D'UN BATIMENT INDUSTRIEL
Création de 7 halls de stockage

2 allée du clos Jacquet, 36330 Le Poinçonnet

11/06/2018
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Talus
modifié

Stockage extérieur
(casiers métalliques vides)

1300 m²
Enrobé

Mât existant

G
A

Z

Zone de
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tu
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x
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n
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Clôture existante Mur de clôture existant
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TP : 151.60

Escalier existant

152.42

2 puisages sur
cuve n°1
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Trottoir sécurisé
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DEBITS EXIGE SELON D9: 600 m3/h

Cuve n°1 367 m3/h

607 m3/h

240 m3/hBI-3, 4, 6,7
(4 x 60m3/h)

DEFENSE INCENDIERéservation dans grillage
pour passage tuyaux pompiers (à créer)

Borne incendie existante

Flocage feu toute hauteur du bardage 
Largeur 1m

Protection feu sur toiture seulement
Largeur 5 m

Protection feu sur toiture et sous toiture
Largeur 5 m

LEGENDE

Voie échelle 7m x 10m

Mur CF 2h

Mur béton cellulaire ép. 15cm

Bardage acier

Sens de circulation exploitation

Voie pompiers Largeur  6m

Ecrans de cantonnement

Bassin existant
~ 1400m²

Point d'eau non compté
dans calcul D9

(pour information pompiers)
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Zone 2b
295 m²

Zone 2a
11 360 m²

HSP : 3.95 m

HSP : 5.85 m
HSP : 5.85 m

HSP : 7.65 mHSP : 7.70 m
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2331 m²
HALL 5

9896 m²
HALL 4
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HSP : 7.65 m
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11655 m²
HSP : 7.65 m

HALL 3

8178 m²

Surface totale des halls: 56 557 m²

Places de parkings: 115 (dont 2 PMR)
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Architech-PUR Charles OLIVIERO Architecte DPLG
11 rue du Gué aux Chevaux 36000 CHATEAUROUX
02 54 61 51 70 / architech-pur@orange.fr

BERRY Tuft
2 allée du clos Jacquet

36330 le Poinçonnet

Date

Réf: 16-26

Echelle: 1/1500°

PC

RESTRUCTURATION D'UN BATIMENT INDUSTRIEL
Création de 7 halls de stockage

2 allée du clos Jacquet, 36330 Le Poinçonnet

PLAN DE REZ-DE-CHAUSSEE

PROJET ET DEFENSE INCENDIE

3-06

11/06/2018





TOTAL: 1800 m3/h

Besoin assuré par 
rétention de 4.2cm 
dans les halls 1 à 5 
(1827m3)

TOTAL: 300 m3/h

Besoin assuré par 
rétention dans 
canalisations (223m3) 
et par une hauteur 
d'eau moyenne de 15 
cm au pied des quais 
(77m3)

2 100 m3
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