
Poteau incendie

Aire d'aspiration 4 x 8 m

Aire de mise en station échelle 7 x 10 m

Mur séparatif REI 240

Mur séparatif REI 120

Ecran thermique EI 120

Accès rampe dévidoir

Aire de croisement 4 x 15 m

Voie pompier

N

SORTIE PL / POMPIER

BASSIN DE RETENTION 
DES EEI
ET DES EP DE VOIRIE

CUVE DE RETENTION TAMPON 
DES LIQUIDES INFLAMMABLES
ENTERREE

PARKING VL 178 PLACES SOUS OMBRIERE PHOTOVOLTAIQUE

NOUE DE RETENTION DES EP TOITURE

54,3 108 108 108 108,3
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des liquides 
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488 m²
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zone de collecte 
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488 m²

zone de collecte 
des liquides 

inflammables
488 m²

ENTREE/SORTIE VL
VOIE DOUCE
ACCES POMPIER

ACCES POMPIERS
PORTAIL BATTANT 6 X 2 m Ht. 

PI 01

PI 03

PI 04

PI 05
PI 06PI 07

PI 08

PI 09

PI 10 PI 11 PI 12

AIRE DE STATIONNEMENT ENGINS AIRE DE STATIONNEMENT ENGINS AIRE DE STATIONNEMENT ENGINS

AIRE DE STATIONNEMENT ENGINS

AIRE DE STATIONNEMENT ENGINS

AIRE DE STATIONNEMENT ENGINS

AIRE DE STATIONNEMENT ENGINSAIRE DE STATIONNEMENT ENGINSAIRE DE STATIONNEMENT ENGINS

AIRE DE STATIONNEMENT ENGINS

AIRE DE STATIONNEMENT ENGINS

MISE EN STATION 
MOYENS AERIENS

MISE EN STATION 
MOYENS AERIENS

MISE EN STATION 
MOYENS AERIENS

MISE EN STATION 
MOYENS AERIENS

MISE EN STATION 
MOYENS AERIENS

MISE EN STATION 
MOYENS AERIENS

MISE EN STATION 
MOYENS AERIENS

MISE EN STATION 
MOYENS AERIENS

MISE EN STATION 
MOYENS AERIENS

MISE EN STATION 
MOYENS AERIENS

MISE EN STATION 
MOYENS AERIENS

MISE EN STATION 
MOYENS AERIENS

AIRE DE CROISEMENT

AIRE DE CROISEMENTAIRE DE CROISEMENT

AIRE DE CROISEMENT

PI 02

AIRE DE STATIONNEMENT ENGINS

112 m

119 m

120 m

149 m

147 m149 m

143 m

150 m

150 m

150 m 150 m 145 m

ACCES NOUE 
PORTAIL BATTANT 6 X 2 m Ht. 

CLOTURE TREILLIS SOUDES / RAL 7015 2 m Ht. 

CLOTURE Type DIRICKX - EXALT DELTA / RAL 7015 2 m Ht. 
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ACCES BASSIN RETENTION
PORTAIL BATTANT 6 X 2 m Ht. 

ACCES POMPIERS
PORTAIL BATTANT 6 X 2 m Ht. 

CLOTURE Type DIRICKX - EXALT DELTA / RAL 7015 2 m Ht. 
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CLOTURE TREILLIS SOUDES / RAL 7015 2 m Ht. 
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CLOTURE TREILLIS SOUDES / RAL 7015 2 m Ht. 

CLOTURE TREILLIS SOUDES / RAL 7015 2 m Ht. 

CLOTURE TREILLIS SOUDES / RAL 7015 2 m Ht. 

C
LO

TU
RE TREILLIS SO

U
D

ES / RAL 7015 2 m
 H

t. 

CLOTURE TREILLIS SOUDES / RAL 7015 2 m Ht. 

ACCES BASSIN RETENTION
PORTAIL BATTANT 6 X 2 m Ht. 

CLOTURE TREILLIS SOUDES / RAL 7015 2 m Ht. 

CELLULE 01
11.938 m² SdP

CELLULE 02
11.906,6 m² SdP

CELLULE 03
11.905,8 m² SdP

CELLULE 04
11.907,6 m² SdP

CELLULE 05a
4.033,6 m² SdP

CELLULE 05b
1.953,7 m² SdP

LOCAL DE CHARGE 01
195 m² SdP

LOCAL DE CHARGE 03
195 m² SdP

LOCAL DE CHARGE 02
256.5 m² SdP

BLS 02 - NIVEAU 0
535,9 m² SdP

BLS 01 - NIVEAU 0
539,9 m² SdP

CELLULE 06a
4.037,5 m² SdP

CELLULE 07
11.906,6 m² SdP

CELLULE 08
11.906,7 m² SdP

CELLULE 09
11.907,5 m² SdP

CELLULE 10
11.943,5 m² SdP

CELLULE 06b
1.953,7 m² SdP

TGBT 03
52 m² STax

CHAUFFERIE 02
62 m² STax

SPRINKLER
66 m² STax

SURPRESSEUR
56 m² STax

TRANSFO 02
32 m² STax

TGBT 02
32 m² STax

LOCAL DE CHARGE 04
195 m² SdP LOCAL DE CHARGE 06

195 m² SdP

BLS 03 - NIVEAU 0
535,9 m² SdP

BLS 04 - NIVEAU 0
539,5 m² SdP

TRANSFO 01
31 m² STax

TGBT 01
32 m² STax

ONDULEUR
52 m² STax

CHAUFFERIE 01
63,2 m² STax

LOCAL DE CHARGE 05
256,5 m² SdP

PARKING VL 178 PLACES SOUS OMBRIERE PHOTOVOLTAIQUE

R 13

1,15

R 
23

R 15

R 
13

1,
15

NOMS DES BATIMENTS & IMPLANTATIONS ALTIMETRIQUES :

- BATIMENT A : ENTREPOT LOGISTIQUE 
- BATIMENT B : POSTE DE CONTROLE D'ACCES
- BATIMENTS C1 : ABRIS DEUX ROUES
- BATIMENTS C2 : ABRIS DEUX ROUES
- BATIMENTS C3 : ABRIS DEUX ROUES
- BATIMENTS C4 : ABRIS DEUX ROUES
- BATIMENTS C5 : ABRIS DEUX ROUES
- BATIMENTS D : OMBRIERE PV PARKING VL NORD-EST
- BATIMENTS E : OMBRIERE PV PARKING VL SUD-OUEST
- BATIMENTS F : OMBRIERE PV ZONE ATTENTE PL SUD-OUEST

± 0,00 = 158,49 NGF
± 0,00 = 158,30 NGF
± 0,00 = 158,05 NGF
± 0,00 = 158,00 NGF
± 0,00 = 156,75 NGF
± 0,00 = 156,75 NGF
± 0,00 = 156,75 NGF
± 0,00 = 157,90 NGF
± 0,00 = 156,29 NGF
± 0,00 = 158,00 NGF

IMPLANTATION  ALTIMETRIQUE DE REFERENCE                  ± 0,00 = 158,49 NGF

──────────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────────

───────────────────────────────────
───────────────────────────────────

ARCHITECTE

S.A.R.L. d'architecture ARCHI-FACTORY
Espace du Ter

13, Boulevard Jean Monnet
56260 LARMOR-PLAGE

+33 (0)2 97 35 08 80
Contact@archi-factory.eu

MAITRE D'OUVRAGE

S.A.S. DCB LOGISTICS
30, Quai Perrache

69002 LYON
+33 (0)4 81 65 27 24

  laurent.seven@dcb-logistics.com
joffrey.balian@dcb-logistics.com
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PLAN MASSE DE SECURITE
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PARC D'ACTIVITES D'OZANS
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LEGENDE DEFENSE INCENDIE
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