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Biofiltre
140 m²

Stockage 
Fumier

100 m²

Méthaniseur 2

V.utile : 6 503 m 3

Ø 30 m - H 10 m

Méthaniseur 1

V.utile : 6 503 m 3

Ø 30 m - H 10 m

Local process
100m²

Zone de dépotage de liquides

Lavage

Maturation

V.utile : 4 756 m 3

Ø 29 m - H 8 m

Ventilateur
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Zonage ATEX gaz et vapeurs
zone 2
zone 1
zone 0

Zonage ATEX poussières
zone 22
zone 21
zone 20

Zonage ATEX


